
方案说明
1、10-16层热水系统，在9层走廊吊顶处增加一条热水回水管道，使原来的异程回水更改为同程回水。
2、4-9层热水系统，在3层走廊吊顶处增加一条热水回水管道，使原来的异程回水更改为同程回水。
3、 楼顶增加一组稳压供水装置，使用一用一备配置。
4、 楼顶处更改10-16层的供水方式，从水箱处新开两个出水口，使16层热水的供回水单独进入水箱。
5、 增加一组电磁阀，并入原回水控制系统。
总结：该方案需要增加的管道少，只拆除走廊吊顶，投资成本低，根据每个房间水龙头支管长度估算，每个水龙头出水时间约为5-15秒。
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改造前热水系统图
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改造后热水系统图






	桂平市人民医院江北院区内科楼热水回水改造报价表

	序号
	类型
	型号参数
	单位
	数量
	综合单价（元）
	综合合价（元）
	备注

	1
	（1）、配电

	2
	稳压供水装置
	GD50一30T，功率：3kw，扬程30米，流量：18m³/h、稳压罐：18L，稳压阀、四通阀、压力表、变频器
	套
	2
	 
	 
	凌霄

	3
	水泵电源线
	WDZ-BYJ 3X4
	米
	60
	 
	
	阳工

	4
	电磁阀
	DN32
	个
	1
	
	
	联驰

	5
	电磁阀门控制线
	rvvp3*1.0
	米
	50
	
	
	阳工

	6
	PVC线管
	φ20*1.2
	米
	110
	
	
	联塑

	7
	线管软接
	φ20
	米
	10
	 
	
	

	8
	控制箱
	
	个
	1
	 
	 
	城控

	9
	配电辅材
	铜鼻子、热缩管、、线管直接、弯头、底盒等
	项
	1
	
	
	

	10
	PPR热水管
	DN32
	米
	250
	
	
	联塑

	11
	PPR热水管
	DN90
	米
	50
	
	
	联塑

	12
	PPR热水管配件
	弯头、直接、变径、三通等
	项
	1
	
	 
	

	13
	热水管保温
	DN32*20
	米
	250
	
	 
	

	14
	热水管保温
	DN90*20
	米
	50
	
	
	

	15
	水箱开口
	DN40
	个
	1
	
	
	

	16
	水箱开口
	DN90
	个
	1
	
	
	

	17
	金属软接
	DN50
	条
	4
	
	
	

	18
	PPR热熔铜闸阀
	DN50
	个
	2
	
	
	

	19
	PPR热熔止回阀
	DN50
	个
	2
	
	
	

	20
	安装辅材
	支架、螺母、膨胀钉、油漆、焊条、木托等
	
	1
	
	
	

	21
	人工费
	包含热水管安装、吊顶拆除及恢复
	项
	1
	
	
	

	22
	调试费
	安装完成后热水系统调试
	项
	1
	
	
	

	23
	差旅费
	
	项
	1
	
	 
	

	24
	合计（RMB）：
	
	
	

	25
	税金
	合计*9%
	项
	1
	
	
	

	26
	总计
	合计+税金
	项
	1
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