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	部件名称
	检修内容
	单位
	次数合计（2年4次）
	合计数量(台）

	变压器
	
	
	
	

	
	变压器清理
	只
	4 
	13

	
	变压器绝缘测试
	只
	4 
	13

	
	变压器是否过载
	只
	4 
	13

	
	变压器接地极是否正常
	套
	4 
	13

	避雷器
	
	
	
	

	
	是否击穿
	套
	4 
	13

	
	是否接触良好
	套
	4 
	13

	
	绝缘值是否符合要求
	套
	4 
	13

	高压柜
	
	
	
	

	
	检查计量是否正常
	套
	4 
	13

	
	保险是否熔断
	套
	4 
	13

	
	分、合闸是否良好
	套
	4 
	13

	
	除尘、防虫鼠是否良好
	套
	4 
	13

	低压柜
	
	
	
	

	
	开关柜是否接触良好、烧坏
	套
	4 
	13

	
	万能断路器是否能正常分、合闸
	套
	4 
	13

	
	分开关是否过载接触良好
	套
	4 
	13

	
	显示仪表是否正常
	套
	4 
	13

	
	电容补偿柜能是否正常工作
	套
	4 
	13

	电缆
	
	
	
	

	
	高低压电缆线路检查
	条
	4 
	13

	
	高压电缆头检查 内压只是否常
	套
	4 
	13

	
	
	
	
	


	部件名称
	检修内容
	单位
	数量
	次数合计（2年4次保养）

	
	
	
	
	

	开闭所
	显示仪表是否正常
	套
	6
	4.00 

	
	高压电缆头检查 内压只是否常
	套
	6
	4.00 

	
	开闭所检修 分合闸等
	台
	6
	4.00 



